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ARSI

EZD RP PSSE Nowy Sacz

Piotr Jedrychowski (AD-K)
Data rejestracji: 2024-05-14
Data wpiywu: 2024-05-14

Oddziat Laboratoryjny w Tarnowie
33-100 Tarnéw, ul. MoScickiego 10
tel. (12) 25 49 571, (12) 25 49 573

Znak sprawy: LZT.9052.1.492.2024 Tarnéw, 11 maja 2024

Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/509/N/2024

Klient: PSSE w Nowym Saczu, 33~3(j() NOW}'-/- Sacz, ul. Czarnieckiego 19
Rodzaj prébkil): woda do spozycia przez ludzi

Kod proébki: W/509/N

Nr protokolu pobrania prébki: NHK-29-44/24 -

Miejsce pobrania prébkil): WP Roznéw - Zbiornik Zbyszyce ZB2
(identyfikator miejsca pobrania probki: 1262PPPPW1002)

Cel badania: planowane

Prébka pobrana przez przedstawiciela PSSE w dniul): 2024-05-08
o godziniel): 08:30

Metoda pobierania prébkil): PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO
5667-5:2017-10

Data przyjecia probki: 2024-05-08
Stan prébki: bez zastrzezen

Data wykonania badan: 8-11 maja 2024

1) Informacje dostarczone przez Klienta, moggce mieé¢ wplyw na waznoé¢ wynikéw
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/509/N/2024

Wyniki badan mikrobiologicznych

(A)-wyniki badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

Parametr

Wynik badania o

Wartosd

2
parametryczna )

Jednostka/
objetosc
prébki

Metodyka badawcza

Liczba bakterii grupy e

PN-EN IS0 9308-2:2014-06

coli wykrywalnosei

1 NPL)

ol [I“"i';'“ ) 0 NPL/ 100 m] | Metoda najbardziej prawdopodobine)
Ccol W:kl}""“ movael s sl .
1'NPL) liczby/ test Colilert
; S 0 PN-EN IS0 9308.2:2014-06
wlva Baohatio S0 9308.2: 0
Liczba Escherichia [poziom 0 NPL/ 100 ml | Metoda najhardziej prawdopodobnej

liczby/ test Colilert

0

[pesiom

Liczba enterokokéw

0

jtk/ 100 ml

PN-EN IS0 7899-2:2004

ko

sumenta

kﬁlOW}'Ch wykrywalnosci Metoda filtracji membranowej
1jtk]
Bez nieprawidlowych
Ogdina liczba nie Zmian.
mikroorganizméw/ | wykryto i/ 1 ml | PNENISO 62222004
w temperaturze [poziom J Metada plytkowz (posiew wglehny)
. WyRIy Wi nodch
(2242)°C po (684 | ™7 e i 9

jtk — jednostka tworzaca koloni¢, NPL — najbardziej prawdopodabna liczba bakterii

mgr Rerjata Zak

~Mlodszy-Asystent.......
Autoryzowala

Wyniki/rezultaty badan fizykochemicznych

(A)-wyniki/rezultaty badarn objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

; i Wartosé
Parametr Wynik/ rezultat badania ¥ 7 Jednostka Metodyka badawcza
parametryczna
Akceptowalny preez
konsumentiw i bez ) 702
tx <0,10 i + v . PN-EN 180 7027-1: 2016-09
I ieprawidto i
Mgtnosd @icos s 2 s NTU | Metoda nefelometryczna
do 1 NTU
Abcepion 1ina przcz
umentow i bez PN-EN ISQ 7887:2012 pkt.6 + Ap1:2015-06
o <2 idiowych zmian, S 1
Barwa ey i WaRcd e mg P/l | Metoda spekirofotometryczna
(-i', ) Pdl- m w .A-\!H;I: pH }", ".hki: 7"?
konsumenia- do 15 mg Pl
PN-EN 1622:2006
Nie stwierdzono Aoy et Metoda m.g.mu?q'vl}-ulm, uproszezona, parzysta,
P S LERRE i e wybara nicwymuszonego, trzcch aveniaigeych
g 1 i3 enidw i e - A i
Lﬂp?h.h mepl and?OWCgO piepr ‘_‘;r_":”;;:hl,"lzim Wioda odniesienia — wudf dejonizowana
Zﬂpﬂ\-hu Temperalura badan: 23,0°C
Data analizv: 09.05.2024: godzina analizy: 10:30
Nie StWiCl"dZDDG , i ) Metada organoleplycsna, uproszczona, parz)y sta,
Smak jeprawidlowego t it s 2 wybon niewymuszonego, trzech evemiajacych
N niep i & mieprawidlowych zmisn Woda odniesicnia — woda stolowa
simaku Temperatura hadan: 23.0°C
Data analizy: 09.05.2024: sadzing analizy: 1050
Przewodnos¢ PN-EN 27852:1999
elektryczna Metoda konduktometryczna
o }"' 561 +21 2500 I.I.SCllfl Temperatura pomiaru 1R "C
wlasciwa Pomiar wykonano za pomocg aparali
w25°C z automaltyczng kompensacjg lemperatury,

mgr inz. Bachara Dzialo
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/509/N/2024

2) Wartosci parametryczne wedlug rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

3)Dla ilosciowych metod mikrobiologicznych:

W przypadku wykrycia mikroorganizméw wynik podaje si¢ wraz z niepewnoscia rozszerzona,.

Dla liczby kolonii od 1 do 9 wynik podaje sig jako oszacowang liczbe w badanej objetodei.

Niepewnos¢ rozszerzona pomiaru lahoratorium szacuje zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera si¢ ona na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspdlezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci ok, 95%.

Przy zastosowaniu metody NPL przedziat ufnodci podaje sie na podstawie normy PN-EN ISO 9308-2:2014-06.

4 Wynik badania - wyrazony jest za pomocq pojedyncze] wartosci wielkodei Zmierzongj + niepewnosé rozszerzona
Rezultat badania - wynik spoza zakresn pomiarowego metody przedstawiony w formie < lub >y jednostka miary”™,
W powigzaniu z informacja ,.(y + U) jednostka miary”, gdzie y-dolna lub gérna granica zakresu pomiarowego metody,
U-rozszerzona niepewnosé pomiaru dla dolngj lub gdrnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Dla metod fizykochemicznych niepewnosé rozszerzong pomiaru laboratorium szacuje na poziomie ufnodei ok, 95%%

i przy wspdlczynniku rozszerzenia k=2.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnodei za eta p pobierania prébek.

Wyniki badad odnoszq si¢ wylacznie do olrzymanych i badanych prébek.

Oszacowuna niepewnosé pomiaru nie obejmuje ¢lapu pobierania prébek.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powiclane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do zlozenia skargi do Dyrektora WSSE w Krakowie, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw.

Uwagi: brak

Sporzadzila Renata Zak

Zatwierdzita

Otrzymuja:
1 Klient
2 aa.

Koniec sprawozdania z badan
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