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Oddziat Laboratoryjny w Tarnowie
33-100 Tarnow, ul. Moscickiego 10
tel. (12) 25 49 571, (12) 25 49 573

Znak sprawy: LZT.9052.1.493.2024 Tamodw, 11 maja 2024

Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/510/N/2024

Klient: PSSE w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sgcz, ul. Czarnieckiego 19

\\\\\‘\""’l“/,, Rodzaj prébkil): woda do spozycia przez ludzi
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Nr protokolu pobrania prébki: NHK-29-45/24

Miejsce pobrania prébkil): WP Roznéw - Zbiornik Bartkowa-Posadowa II
ZB6 (identyfikator miejsca pobrania prébki: 1262PPPPW1003)

Cel badania: planowane

Prébka pobrana przez przedstawiciela PSSE w dniul): 2024-05-08
" 0 godziniel): 09:10

Metoda pobierania probkil): PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO
5667-5:2017-10

Data przyjecia prébki: 2024-05-08
Stan prébki: bez zastrzezen

Data wykonania badan: 8-11 maja 2024

D Informacje dostarczone przez Klienta, mogace mie¢ wplyw na waznoéé wynikéw
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/510/N/2024

Wyniki badanf mikrobiologicznych

(A)-wyniki badari objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601
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jtk — jednostka tworzaca koloni¢, NPL — najbardziej prawdopodobna liczba bakterii

mgr Rena|

Wyniki/rezultaty badan fizykochemicznych

(A)-wyniki/rezultaty badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/510/N/2024

2) Wartogei parametryczne wedtug rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

3) Dla ilodciowych metod mikrobiologicznych:

W przypadku wykrycia mikroorganizméw wynik podaje sig wraz z niepewnoscia rozszerzona,

Dla liczby kolonii od 1 do 9 wynik podaje sie jako oszacowang liczbg w badansj objetosci.

Niepewnos¢ rozszerzong pomiaru laboratorium szacuje zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opicra sig ona na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspélezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnoéci ok. 95%.

Przy zastosowaniu metody NPL przedziat ufnosci podaje sig na podstawie normy PN-EN I1SO 9308-2:2014-06.

4) Wynik badania - wyrazony jest za pomoca pajedynczej wartosei wielkodel zmierzonej + niepewnosé rozszerzona
Rezultat badania - wynik spoza zakresu pomiarowego metody przedstawiony w formie ,,< lub > y jednostka miary™,
w powigzaniu z informacjg ..(y + U) jednostka miary”, gdzie y-dolna lub gérna granica zakresu pomiarowego metody,
U-rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dla dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Dla metod fizykochemicznych niepewnosé rozszerzona pomiaru laboratorium szacuje na poziomie ufiiodei ok, 95%

i przy wspélczynniku rozszerzenia k=2.

Lahoratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobicrania probek.

Wyniki badar odnosza si¢ wylacznie do otrzymanych i badanych prabek.

Oszacowana niepewnosc pomiaru nie obejmuje etapu pobierania prabek.

Sprawozdanie z badad bez pisemnej zgody Laboralorium nie moze byé powielane inaczej jak tylko w calosei.
Klient ma prawo do zlozenia skargi do Dyrektora WSSE w Krakowie, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw.

Uwagi: brak
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Oddzia Labaraloryinego w Tamowie
Sporzadzita Renata Zak mgr inz. Joanna Peciak
Zatwierdzita

Otrzymuja;
1 Klient
2 aa.

Koniec sprawozdania z badan
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