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Znak sprawy: LZT.9052.1.65.2023 Tarndéw, 21 stycznia 2023

Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/65/N/2023 *
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Miejsce pobrania prébkil): WP Roznoéw wies - Gminny Ogrodek -'liitury
Grodek n/Dunajcem (identyfikator miejsca pobrania probki: ‘ .
1262PPPPW1111) 0. domaishe
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Cel badania: planowane

Prébka pobrana przez przedstawiciela PSSE w dniul): 2023-01-18
o godziniel): 09:45

Metoda pobierania prébkil): PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO
5667-5:2017-10

Data przyjecia probki: 2023-01-18
Stan probki: bez zastrzezen

Data wykonania badan: 18-21 stycznia 2023

D Informacje dostarczone przez Klienta, mogace mie¢ wplyw na wazno§é wynikow
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/65/N/2023

Wyniki badan mikrobiologicznych
(A)-wyniki badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

i Jednostka/
. . 3) Wartosé .
Parametr Wynik badania 2) | objetosc Metodyka badawcza
parametryczna 3
probki
) B 0 PN-EN 150 9308-12014-12
Liczba bakterii grupy | A 0 itk/ 100 ml | PN-EN 150 9308-1:2014-12/
coli wykrywalnosci J m Al:2017-04
1 jik] Metoda filtracji membranowej
T 0 PN-EN 1SO 9308-1:2014-12
ICzba Lscherichia A - PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
coli e | & 0 JIRS 100 ml | 475017704
1 jtk] Metoda filtracji membranowej
; 0 ’
Liczba enterokokéw . PN-EN 1SO 7899-2:2004
katowych W{Er::::nmqg:i & 0 Jtk/ 100 ml Metoda filtracji membranowej
1jtk]
Bez nieprawidlowych
Ogélna liczba nie zmian.
mikroorganizméw/ wykryto | ?,l;col;; — it/ 1 ml PN-EN IS0 6222:2004
w temperaturze 'Epoz-‘ulm . wprowadzanej do sicci Metoda plytkowa (posiew wglebny)
0, wyKkrywalinosci odociagowej,
(2242)°C po (684 | ™3 iy M
konsumenta

jtk ~jednostka tworzaca koloni¢, NPL — najbardziej prawdopodobna liczba bakterii

Autoryzowala

Wyniki/rezultaty badan fizykochemicznych

(A)-wyniki/rezultaty badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

y ; Wartos¢
Parametr Wynik/ rezultat badania * 2) Jednostka | Metodyka badawcza
parametryczna
Akceplovialny prast | 0 PN-EN ISO 7027-1: 2016-
i <0,10 i bez nicprawidlowych zmian )
MQ!HOéC © ]0;0 01) A Zalecany zakres wartosci NTU 09
. v do | NTU Metoda nefelometryczna
Al Ina przez konda PN-EN [SO 7887:2012
<2 i bez nieprawidlowych zmian pkt.6 + Apl:2015-06
Barwa Pozadana wartosé tego parametru mg Pt/l Metoda
(220,4) w kranie konsumenta- spektrofotometryczna
do 15 mg PU1 pH probki: 7.6
PB-LZT-08
Zapach &l towil Akceptowalny przez konsumentow ~ d.3 2 12.05.2020
P cepto ny i bez nieprawidlowych zmian ot 4 s

Metoda organoleptyczna

PB-LZT-08

Smak akceptowalny ewonimeiomente | . |wasennsom
Metoda orpanoleptyczna
PN-EN 27888:1999
Metoda

. konduktometryczna

Przewodnosé Temperatura pomiaru

elektryczna wiasciwa 506 £ 19 A 2500 uScm' 17.6°C

w 25°C Pomiar wykonano

za pomoca aparatu
z automatyczng
kompensacja temperatury.

Autoryzowala
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/65/N/2023

2) Wartosci parametryczne wedlug rozporzgdzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

3 Dla ilosciowych metod mikrobiologicznych:

W przypadku wykrycia mikroorganizméw wynik podaje si¢ wraz z niepewnoscia rozszerzona.

Dla liczby kolonii od 1 do 9 wynik podaje si¢ jako oszacowang liczb¢ w badanej objgtosci.

Niepewnos¢ rozszerzong pomiaru laboratorium szacuje zgodnie z PN-EN [SO 19036:2020-04 i opiera si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspélczynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci ok. 95%.

Zlozong nicpewnos$¢ standardowa uznano za rowng odchyleniu standardowemu precyzji posredniej.

4 Wynik badania - wyrazony jest za pomoca pojedynczej wartosci wielkosci zmierzonej + niepewnos$é rozszerzona
Rezultat badania - wynik spoza zakresu pomiarowego metody przedstawiony w formie &< lub > y jednostka miary”,
w powigzaniu z informacja ,,(y + U) jednostka miary”, gdzie y-dolna lub gérna granica zakresu pomiarowego metody,
U-rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dla dolnej lub gornej granicy zakresu pomiarowego metody.

Dla metod fizykochemicznych niepewnosé rozszerzong pomiaru laboratorium szacuje na poziomie ufnosei ok. 93%

i przy wspolczynniku rozszerzenia k=2.

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za ctap pobicrania probek.

Wyniki badan odnoszy si¢ wylacznie do otrzymanych i badanych probek.

Oszacowana niepewnos¢ pomiaru nie obejmuje etapu pobierania prébek.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci.
Klient ma prawo do zlozenia skargi do Dyrektora WSSE w Krakowie, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw.

Uwagi: brak

Sporzgdzila Renata Zak

Zatwierdzila

Otrzymuja:
| Klient
2 aa.

Koniec sprawozdania z badan

Za zgodnosc
z przedtozonym dokumenten
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