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Laboratorium SGS Polska 7, /. ’h/;\‘\‘ \\\'\\ BADANIA
3 m
Pracownia Srodowiskowa P
43-200 Pszczyna
ul. Cieszyriska 52A
Strona nr 1/3 Pszczyna 2022-04-11
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/37069/0412022 A0 00O O 1
Zleceniodawca ID: 3141
ALS Poland Sp. z 0.0.
ul. Stalmacha 23
43-430 Skoczow
Podstawa realizacji
Zlecenie z dnia: 2022-04-01, numer systemowy: 22009527
Obszar badan: obszar requlowany prawnie / podstawa prawna: RMZ z dn. 07.12.2017 (Dz. U. 2017r. poz. 2294)
Cel badan: potwierdzenie spetnienia wymagarn
Opis prébek
Nr laboratoryjny Miejsce poboru / etykieta Prébka:
probki zleceniodawcy
112651/04/2022 ALS Poland Sp. z o.0. Woda uzdatniona
Nazwa prébki PO2201653_001
NE IaBoratoriny Dane zwiazane z pobieraniem prébek
probki Data pobierania Prébkobiorca Metoda pobierania
112651/04/2022 2022-04-06 Przedstawiciel Zleceniodawcy brak informacji
Plan pobierania: zgodnie z harmonogramem / prébkajednorazowa
Data rejestracji w laboratorium Data rozpoczecia badan Data zakornczenia badan
2022-04-06, godz.11:38 2022-04-06 2022-04-11
Uwagi
Stan probki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen.
SGS Polska Sp. z 0. o. Sporzadzit:
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3 Gabriela Tomanek
NIP: 5860005608 Specjalista ds. projektow $rodowiskowych
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszynska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
1 Environment, Health & Safety
#7531 | Lokalizacje: Laboratoria:
o Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a t +48 32 449 2500 f +48 32 447 2072 Pszczyna 43-200, Cieszynska 52a
Poznan 60-689, Obornicka 330 t +48 32 449 2500 t/f +48 61 820 4031 Pita 64-920, Na Leszkowie 4
Wroclaw 54-424, Muchoborska 18 t +48 32 449 2500 f +48 71 358 7562 Dzialdowo  13-200, Hallera 35
Lezajsk 37-300, Wierzawice 874 t +48 32 443 2500 f+48 17 241 1391 Lezajsk 37-300, Wierzawice 874
I Szczecin 70-661, Gdanska 16 B t+48 91 421 3517 f +48 91 421 3517

! www.pl.sgs.com

' Member of the SGS Group (SGS S5A)

NiP 586-000-56-08, REGON 000144259, Sad Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego nr KRS 0000027334
Kapital zakiadowy 27 167 800,00 zi



Strona nr 2/3

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/37069/04/2022

Pszczyna 2022-04-11

= i p i
Oznaczany parametr Jednostka Identyfikacja m_emdy i HERRILE E‘E % DO::ZZ::::"(:DS) ‘
badawczej rozszerzona |2 £ 3 \
112651/04/2022 = E ;% wskaznikow }
pH - PN-EN I1SO 10523:2012 (A),(ZPS) 7.2 +0,2 PS|AP | 65-9591921C
Przewodno$€ elektryczna uSfem PN-EN 27888:1999 (A) 555 +139 PS | AP -
wiasciwa (PEW) w temp. 20°C
Glin (Aluminium) gl PN-EN 1SO 17294-2:2016-11 <10,0" +1.0 PS| AP < 200
(A),(ZPS)
Zelazo {Fe) ng/! PN-EN ISO 17294-2:2016-11 <60,0" 6,0 Ps| AP <200 I
(A).(ZPS) |
Metnosé NTU PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 0,14 0,05 PS| AP | Zalecany zakres
e o 1o e,
Barwa mgPt/l PN-EN ISO 7887:2012; <5* - Ps| AP Syze.At
Ap1:2015-06 (A),(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 - PS | AP A
Liczba progowa smaku (TFN) . PN-EN 1622:2006 (A),(ZPS) <1 2 PS | AP A
Amonowy Jon (Jon amanu) mg/l 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) 0,08 +0,02 PS | AP <0,50
Azotyny (NO,) mal 1SO 15923-1:2013 (A),(ZPS) <0,03" +0,01 PS | AP <0,50 9 =18

NDS - zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z 07.12.2017r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U, z 2017r.,

poz. 2294)
6) i 9) z.1C

niegazowanej rozlewanej do butelek lub pojemnikéw wartosé minimalna moze

zostaé obnizona do 4,5 jednostek pH. Dla wody rozlewanej do butelek lub pojemnikéw z natury bogatej

w ditlenek wegla lub sztucznie wzbogaconej ditlenkiem wegla warto$¢ minimalna moze byé nizsza

7) z.1C, A"

W przypadku uzdatniania wody powierzchniowej nalezy dazy¢ do osiggniecia wartosci parametrycznej

Parametr powinien by¢ uwzgledniony przy ocenie agresywnych whasciwosci korozyjnych wody; W odniesieniu do wody

nieprzekraczajgcej 1,0 NTU (nefelometrycznych jednostek metnosci) w wodzie po uzdatnieniu; Akceptowalna przez konsumentow i

bez nieprawidiowych zmian.
Pozgdana wartos¢ tego parametru w wodzie w kranie konsumenta — do15 mg Pt/l; Akceptowalna przez konsumentéw i bez

5) 2.1C, A"

nieprawidiowych zmian.
A

2) z.1B

Akceptowalna przez konsumentoéw i bez nieprawidtowych zmian.

Warunek: [azotany)/50+[azotyny)/3=<1,gdzie warto$ci w nawiasach kwadratowych oznaczajg: stgzenie azotandw (NO ;) i azotyndw

(NQ,) w mg/l. Stezenie azotynéw w wodzie uzdatnionej wprowadzonej do sieci wodociggowej lub innych urzadzen dystrybucji nie

moze przekraczac wartosci 0,10 mg/l.

Normalprocedura badawcza

Data, wersja i/llub informacje dodatkowe

PN-EN 1SO 10523:2012

Temperatura pomiaru pH: 18.6°C.

PN-EN 27888:1999

Temperatura pomiaru PEW: 18°C. Korekta za pomocg urzadzenia do kompensacji wplywu temperatury

PN-EN 1622:2006

Metoda uproszczona, parzysta, wybdr niewymuszony

Objasnienia:

A — metodyka akredytowana; jesli nie wskazane inaczej badania wykonywane przez Laboratorium badawcze akredytowane przez PCA, nr AB 313,
ZPS - Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez wiasciwego PPIS (Tychy, decyzja nr 17/NS/HK.432-79d/2021 z dnia 03.11.2021r.)

Miejsce wykonania badan: PS - Pszczyna

# - rezultaty badania poprzedzone znakiem (<) oznaczajg uzyskanie wyniku poza dolnym zakresem pomiarowym metody, gdzie podana wartos¢ to
dolna granica zakresu pomiarowego wraz z odpowiadajaca tej wartosci niepewnoscig (w przypadku ilosciowych analiz fizykochemicznych).
Dane dostarczone przez Klienta zaznaczono czcionka pochyia.
Niepewnoéé rozszerzona pomiaru opiera si¢ na niepewnosci standardowej pomnozonej przez wspdtczynnik k=2, zapewniajac poziom ufnosci

okolo 95%. Niepewnos¢ podano dla analizy.

Autoryzowal:
AP - mgr inz. Anna Plukier - Specjalista

SGS Polska Sp. z 0. o.

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005608
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul, Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500; fax: 32 4472072
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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/37069/04/2022
SGS Polska Sp.z 0. o,

01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 3
NIP: 5860005603
Laboratorium SGS Polska
43-200 Pszczyna, ul. Cieszyriska 52a
tel. 32 4492500 fax: 32 4472072

------ Koniec dokumentu ------

Niniejszy dokument zostat wystawiony zgodnie z Ogélnymi Warunkami Swiadczenia Ustug (OWSU stanowig element oferty, dostepne s3 na stronie:
https://sgs.analizysrodowiska.pl/), w oparciu o ktdre zrealizowano ustuge. Nalezy zwrécié szczegding uwage na zagadnienia dotyczace odpowiedzialnosci, odszkodowar i
jurysdykcji zawarte w OWSU.

Usluge zrealizowano w czasie i zakresie przedstawionym w niniejszym dokumencie, zgodnie z ustaleniami poczynionymi ze Zleceniodawca i wedlug Jego wskazowek, jesli
takowe zostaly podane. SGS Polska Sp. z 0.0. ponosi odpowiedzialno$¢ jedynie przed Zleceniodawca; niniejszy dokument nie zwalnia stron z realizowania praw i obowigzkow
wynikajacych z zawartych porozumien,

Wszelkie nieautoryzowane zmiany niniejszego dokumentu, podrabianie i falszowanie jego tresci, formy i wygladu jest niezgodne i podiega $ciganiu w swietle prawa.
Dokument moze by¢ wykorzystywany i kopiowany w catosci, kopiowanie czeéciowe jest dopuszczalne po uzyskaniu pisemnej zgody.

Wszystkie wyniki badar i pomiarow zestawione w niniejszym dokumencie odnoszg sig tylko do badanych, otrzymanych prabek. W przypadku, gdy w dokumencie
zaznaczono, ze probki zostaty pobrane przez przedstawiciela Zleceniodawcy, SGS Polska Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za pochodzenie, sposob pobrania i
reprezentatywnos¢ probki.



ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z o.0.
Laboratorium mikrobiologiczne Oddziat w Krakowie

ul. Czestochowska 61, 32-085 Modlnica
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Raport z badan nr 28665/2022 Str. 1/2

Korekta poprzednich Raportéw

Data wydania: 25-04-2022
Nr Analizy: KH/323/22 . .
Data pobrania: 05-04-2022 iﬁ;e;lp fav;cag
Data przyjecia: 05-04-2022 S ? NG Sl 20:8:
Data rozpoczecia badania:  05-04-2022 ul. Stalmacha 23
Data zakoriczenia badania:  08-04-2022 :
Kod Klienta: PL0355 43-430 Skoczéw

Jednostka: Oddziat w Skoczowie

Identyfikacja Prébki: 25154/ 22

Produkt: Bartkowa-Posadowa Zbiornik Czepiel
Masa/objetosé/powierzchnia: 500 mi/

Temperatura przy przyjeciu (°C): 5.3 °C

Probka przy przyjeciu bez zastrzezen

Miejsce pobrania: Dunajec, Bartkowa-Posadowa

Godzina pobrania: 10:00

Plan pobierania prébek: Klient nie okreslit.
Obserwacje: Osoba pobierajgca: A. Wajda {pracownik ALS Poland) uprawniony przez Wielkopolskiegio Panstwowegqo Inspektora
Sanitarnego do poboru probek wody. Procedura pobierania prébek: obszar requiowany prawnie PN-EN ISO 19458:2007.

Temperatura prébki podczas pobrania: 5,1 °C. Woda pitna.

Analiza Wynik Jednostka RV LV PV S.Z
Metoda
Liczba bakterii grupy coli jtk/100ml = Z
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [914]
Liczba Escherichia coli . = Z
PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 [ 100ml [914]
Ogol‘?a liczba drobnoustrojow 0 itk/Aml <=100 7
w 22°C [914]

PN-EN IS0 6222:2004

Ten raport anuluje i zastgpuje raport nr 24479/2022. Pozycje Produkt zostaty zmienione na tym raporcie z badan. Zmiana nazwy z: "Bartkowa-Posadowa Zbiornik
Trzemiel" na "Bartkowa-Posadowa Zbiornik Czepiel”. Powod: Blad po stronie klienta- bledne zlecenie badar.

Kryterium: [914] - Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. W sprawie jakosci wody przeznaczonej do spo2ycia przez ludzi,
Do stwierdzenia zgodnosci zastosowano zasade podejmowania decyzji oparta na prostej akceptacii (ryzyko blednej akceptacii i blednego odrzucenia do 50%).

PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04: metoda filtracji membranowej
PN-EN ISO 6222:2004: metoda plytkowa (posiew wgtebny), temp. inkubacji pozywki agarowe;j z ekstraktem drozdzowym: 36:2°C przez 44+4h i 2212°C przez

6814h.

KONIEC RAPORTU

Form. 08.3/03 Data obowigzywania: 06.04.2022 r.
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Kierownik Laboratorium
autoryzujgcy raport

Joanna Werblanska




PCA

Pougxie Cenraum
ARKEOTIACS

>

BAGANIA

ALS FOOD & PHARMACEUTICAL POLSKA Sp. z 0.0. 28 1S

Laboratorium mikrobiologiczne Oddziat w Krakowie

ul. Czestochowska 61, 32-085 Modinica .
Raport z badan nr 28665/2022 Str. 2/2

Korekta poprzednich Raportow

Data wydania: 25-04-2022

Nr Analizy: KH/323/22 : )
Data pobrania: 05-04-2022 ifgeg":"'a‘?g
Data przyjecia: 05-04-2022 L St |° an h 232 0.0.
Data rozpoczecia badania:  05-04-2022 .
Data zakonczenia badania:  08-04-2022 i
Kod Klienta: PLO355 43-430 Skoczéw

Jednostka: Oddziat w Skoczowie
Identyfikacja Prébki: 25154/ 22
Produkt: Bartkowa-Posadowa Zbiornik Czepiel Miejsce pobrania: Dunajec, Bartkowa-Posadowa
Masa/objetosé/powierzchnia: 500 m! Godzina pobrania: 70:00
Temperatura przy przyjeciu (°C): 5.3 °C Plan pobierania prébek: Klient nie okreslit.

Obserwacje Osoba pobrera:aca A. Wajda !.oracowmk ALS Poland) uprawniony przez Wrelkopolskremo Paﬁstwoweco Inspektora

Temperatura probki podezas obrama 5.1 °C. Woda pitna.
Prébka przy przyjeciu bez zastrzezen

Oznaczenia i informacje:

Lista Skrotow: jtk- jednostki tworzgce kolonie; 10* - zapis wykladniczy; U-niepewno$¢ pomiaru; LS- liczba szacunkowa; RV- warto$é zalecana; LV-
warto$¢ parametryczna; PV- wartoéé parametryczna; Z- Zgodny; A- Akceptowalny; NZ- Niezgodny; S.Z.- Stwierdzenie zgodnosci.

Niepewnosé oceniona zostata tylko i wylacznie dla pomiaru dang metoda badawczg. Laboratorium zidentyfikowato wszystkie istotne Zrodta
niepewnosci metody (dotyczy metod jakosciowych). Ocena niepewnosci wynikéw badan iloéciowych jest podawana tylko w zakresie oznaczalnosci
metody, kiedy jest to istotne dla waznosci lub zastosowania wynikéw badan, jest to uzgodnione z klientem lub, gdy niepewno$¢ pomiaru wplywa na
zgodnos¢ z wyspecyfikowang granicg. Oceniona niepewno$¢ nie obejmuje etapu pobierania probek.

Analiza oznaczona symbolem (a) zostala wykonana w laboratorium podwykonawcy. Badanie jest objete zakresem akredytacji.
Analiza oznaczona symbolem * nie jest objeta zakresem akredytacji.

Wyniki dotyczg wylgcznie prébek badanych.

Laboratorium ponosi odpowiedzialno$¢ wytacznie od momentu przekazania prébek do laboratorium, w przypadku, gdy prébki dostarczone sg przez
klienta; Laboratorium ponosi odpowiedzialnosé za prébke od chwili jej pobrania, gdy probke pobiera prébkobiorca ALS. Pobér prébek nie jest objety
zakresem akredytacii.

Laboratorium ponosi odpowiedzialnoéé za wszystkie informacje przedstawione w raporcie, poza informacjami dostarczonymi przez klienta, ktére sg
zidentyfikowane poprzez podkreslenie.

Laboratorium zatwierdzone przez PPIS w Krakowie w zakresie systemu jakosci prowadzonych badar wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi,
nr decyzji 27/22 z dnia 27 stycznia 2022 r.

Dokument zostal wygenerowany elektronicznie. Cze$ciowe kopiowanie tego dokumentu jest zabronione.

-

,/%, Aol ’gium,

Kierownik Laboratorium
autoryzujgcy raport
Form. 08.3/03 Data obowigzywania: 06.04.2022 r. Joanna Werblanska



