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Sadeckie Wodociagi Sp. z o.0.

Laboratorium Badania Wody i Sciekéw

33-300 Nowy Sacz ul. W.Pola 22, tel. 018/ 4141 229

Nowy Sacz, 15.12.2020

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 2649/W/2020

Nazwa i adres klienta:

Miejsce pobierania probki:

Opis prébki:

Daty pobrania i przyjecia probki:
Dara(y) wykonania badania probki:
Stan probki:

Probki zostaty pobrane przez:
Sposdb pobrania probki:

Plan pobierania probki:

Dunajec Sp. z o.0.
33-318 Grodek n/D Grodek n/D 28
Bartkowa Posadowa Zbiornik ZB-6

woda do spozycia

11.12.2020 / 11.12.2020

11.12.2020 - 14.12.2020

odpowiedni

przedstawiciela Laboratorium/ Pawel Krél

PN-EN ISO 19458:2007 |A| PN-ISO 5667-5:2017-10 |A|
nie dotyczy

Oznaczany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Wynik badan Wartosé /)
2649/W/2020 dopuszczalna
barwa ii]l;:i\l;glos 7887:2012 IN|  mgPt/l ponizej 5 akceptow.
metnosé PN-EN ISO 7027:2016 |N| NTU 0.20 1
pH ( temp.pomiaru 18.1 °C) PN-EN ISO 10523:2012 |A| ©pH 7.4 6.5-9.5
przewodnos¢ elekt. wt.( temp.pomiaru 18.4 °C ) (*) PN-EN 27888:1999 |[A|  uS/cm 557.0 2500
smak PN-EN 1622:2006 IN| akceptowalny akeept.
zapach PN-EN 1622:2006 IN| akceptowalny akeept.
Ogolna liczba mikroorg w 22 °C w 1 ml wody po 72 lPN-EN ISO 6222:2004 |[A] ik nie wykryto bez n.zmi
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014 A jtk 0 0
Al1:2017
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Oznaczany wskaznik Metoda badawcza Jednostka Wynik badan Wartosé /

2649/W/2020 dopuszczalna

Escherichia coli w 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014 A ik 0 0

A1:2017

(*)korekta dqft\e;mperatury 25°C wykonana za pomo
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Wyniki akredyrowane of;;ac:ono A, wyniki spoza zakresu akre’g{vtaq’i N. Wyniki badan odnoszq sie wylgcznie do badanych probek

Decyzja zarwierdzajgea -'Ej oratorium NK.9020.119.3.2020 z dpia 2.04.2020 wydana przez MPWIS Krakow.

1 wedtug Rarpm:adZeni\ Ministra Zdrowia z dnia 7.12.2017\r. w sprawie jakosci wody przeznaczone do spozycia przez ludzl.
Niniejsze sprawozdanie zostato sporzadzone w 2 egzemp!arzachﬁélczego 1 otrzymuje Klient, a 1 pozostaje w Laboratorium.

Bez pisemnej zgody Kierownika Laboratorium niniejsze sprawozdanie nie moze byc powielane inaczej jak tylko w catosci.

Miejsce prowadzenia dziatainosci laboratoryjnej w siedzibie !abar&imrium oraz w miejscach wskazanych przez Klienta w odniesieniu do pobierania prébek.

Klient ma prawo ztozenia reklamacji w terminie 14 dni od daty otrzymania sprawozdania 7 badan.

< Koniec sprawozdania >
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