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Zlecenie - P02203867 Data sprzedazy - 4.8.2022
QOdbiorca : DUNAJEC Sp. z 0.0. Sprzedawca/Lab - ALS POLAND SP.Z O.0.
Kontakt - BIURO Kontakt : Obstuga Klienta
Adres . Grodek nad Dunajcem 28 Adres : Pawla Stalmacha 23 Skoczéw Polska
Grodek nad Dunajcem 33-318 43-430
E-mail . biuro@dunajec-grodek.pl E-mail : eucsz.infopl@ALSGlobal.com
Telefon — Telefon : +48338530018
Projekt : Monitoring grupy A Strona 123
Numer zamowienia ~ : - Data otrzymania 1 26.7.2022

Zaktad

Proby pobrane
przez

: Artur Wajda, Probkobiorca ALS Poland

nr prot. 48/WAJ/22

probek
Numer oferty

Data badania

Poziom Kontroli
Jakosci "QC Level"

: PO2021DUNAJ-PLO001

(ALS-PL-21-0283)

1 26.7.2022 - 4.8.2022
© ALS PL Harmonogram kontroli jako$ci

standardowej - prébki pobrane przez

ALS

Uwagi ogdlne

Laboratorium o$wiadcza, ze wyniki

dokumentoéw.

odnoszg sie wylgcznie do testowanych prébek oraz nie zastepuja zadnych

Certyfikat analizy bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielany inaczej niz w catosci.

Klient ma prawo do ztozenia reklamacji lub skargi w ciagu 14 dni od daty otrzymania certyfikatu analizy.

Ze wzgledu na charakter prébek nie ma mozliwosci powtérzenia badan na tym samym materiale.

Laboratorium nie ponosi
pobranej i dostarczonej
Laboratorium informacje dotyczgce prébki .

odpowiedzialnosci  za

pobranie,

data pobrania,
wplyw na waznos¢ wynikdw zostaty podane przez Klienta.
pobierania oraz procedury dostepne sg w siedzibie Laboratorium.

transport i

czystosc

miejsce pobrania,

matryca,

wazno$¢ wynikow takie jak nazwa prébki i nazwa punktu pobrania zostaty podane przez Klienta.

Symbole:

metoda akredytowana;

[A] - metoda akredytowana;

[SN]

[N] - metoda nieakredytowana;
- zewnetrzny dostawca ustug badan,

pojemnikébw w  przypadku
przez Klienta, gdyz moze to wplyng¢é na waznosé¢ wynikow. Dla prébek niepobranych przez
mogace mie¢ bezposredni
Dla probek pobranych przez Laboratorium protokoty
Informacje dotyczgce probki mogace mie¢ wplyw na

innych

probki

[SA] - zewnetrzny dostawca ustug badan,

metoda nieakredytowana; [W] - norma wycofana

przez PKN, bez zastgpienia; [NR] - metodyka badania inna, niz wskazana w majagcym zastosowanie przepisie prawa.

Laboratorium  potwierdzito

udostepnione na zyczenie Klienta.

Zastosowane

metody badawcze

znajdujgce

sie  w podsumowaniu

rébwnowazno$¢ uzyskiwanych wynikdw. Dowody potwierdzenia

zastosowanych

réwnowaznosci

metod

niniejszego

moga zostaé

Certyfikatu

Analizy posiadajg zatwierdzenie Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Cieszynie zgodnie z decyzja numer
ONS-HKi$.9022.2.2.1.2022 z dnia 14/07/2022.

Odpowiedzialny za prawidtowo$¢

Podpisy

Grazyna Saletowicz

Pozycja
Laboratory Manager

PL_COA Standard_1_A4 ENV v1.1 - 16/11/2020
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Data sprzedazy - 4.8.2022
Strona 2223
Zlecenie - PO2203867
Odbiorca : DUNAJEC Sp. z 0.0. ALS
Wyniki analiz
Matryca badana: WODA DO SPOZYCIA Numer prébki klienta | - Zbiornik Grédek nad
Dunajcem H-9
Identyfikator probki P0O2203867001 - ——
Data / godzina pobrania prébki przez Prébkobiorce 25.7.2022 10:45
Parametr Metoda Jednostka Wynik NP AK Wynik NP AK Wynik NP AK
p nieorganiczne
Azotyny (NO2) W-NO2-SPC 0.005 mg/L <0.0050 SA
Jony amonowe (NH4) W-NH4-SPC 0.05 mg/L <0.050 SA
Azot amonowy (NNH4) W-NH4-SPC 0.04 mg/L <0.040 SA
Azot azotynowy (NNO2) W-NO2-SPC 0 002 mg/L <0.0020 SA
Barwa W-COL-SPC mgPt/I +09  SA
Metnosé W-TUR-COLB 0.1 ZFn (NTU) 0.33 +010  SA
Przewodnosé elektryczna w W-CON-PCT 1 uS/cm 569 +569  SA - -
25°C (PEW)
Temperatura W-TEMPER_PL 1.0 °C 121 £1.0 A - -
Wartos¢ pH W-PH-PCT 7.75 £008  sA
Escherichia coli W-ECOL-DW - SA
zalqczenlu
Mikroorganizmy w 22°C W-MICRO22-DW - - w SA
zataczeniu
Bakterie z grupy coli W-ECOL-DW - - w SA
| | zataczeniu
Pobieranie probek W-SP-PWM Wykonane f— J—
Pobieranie probek W-SP-DW Wykonane
Glin (Al) W-METMSFX5 ug/L <5.0 SA
Zelazo (Fe) W-METMSFX5 2 Hg/L <2.0 SA
Gdy data i/lub czas jest przedstawiony w nawiasie, oznacza to ze =zostat on oszacowany przez laboratorium dla celéw analitycznych. Jes$li czas
przygotowania probki jest wys$wietlony jako 0:00 - informacja ta nie zostata przekazana przez klienta. Jesli nie podano czasu prébkowania, czas
probkowania bedzie domys$inie ustawiony na 00:00 w dniu pobierania probek. Jezeli nie podano daty pobierania probek, laboratorium przyjmuje date
pobierania probek i wyswietla jg w nawiasach bez elementu czasowego. Niepewnos¢ pomiarowa jest wyrazona jako rozszerzona niepewnoscé
pomiarowa powigkszona o wspdiczynnik k = 2, reprezentujgcego 95% poziomu ufnosci. Dla rezultatdw ponizej granicy raportowania, oznaczonych
jako "<", jako niepewno$¢ mozna przyjaé niepewnos¢ catkowitg dla metody podang w ofercie lub w zatgczniku do oferty.

Klucz: LOR = Limit raportowania; NP = Niepewno$¢ pomiarowa.

Wyniki opisowe

Matryca badana: WODA DO SPOZYCIA

Metoda: Sktadnik

Accreditation | Identyfikator

Key

probki

Numer prébki klienta
Data / godzina pobrania
probki przez
Probkobiorce

Parametry sensoryczne 1

W-ODTA-SEN: Zapach

W-ODTA-SEN: Smak

SA P02203867-001

SA P02203867-001

Zbiornik Grédek nad
Dunajcem H-9
25.7.2022 10:45
Zbiornik Grodek nad
Dunajcem H-9
25.7.2022 10:45

Wyniki analiz

akceptowalny TON1

akceptowalny TFN1

PL_COA _Standard_1_A4_ENV v1.1 - 16/11/2020
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Data sprzedazy
Strona

Zlecenie
Odbiorca

- 4.8.2022

:3z3
. PO2203867
: DUNAJEC Sp. z 0.0. ALS

Podsumowanie zastosowanych metod

Metody analityczne Opis metody

W-COL-SPC CZ_SOP_D06_02_079 (CSN EN ISO 7887) Oznaczanie barwy metodg spektrometrii. [Zewnetrzny dostawca ustug badan -
ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny laboratorium: 1163]

W-CON-PCT CZ_SOP_D06 02 075(CSN EN 27888, SM 2520B) Oznaczanie przewodnosci elektrycznej i obliczanie zasolenia.
[Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-ECOL-DW PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 Jako$¢ wody. Oznaczanie Escherichia coli i bakteri z grupy coli. Cze$¢ 1: Metoda
filtracji membranowej dla wéd z niskg florg bakteryjng. [Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Food & Pharmaceutical
Polska Sp. z 0.0. - numer akredytacji: AB 1473]

W-METMSFX5 CZCZ_SOP_DO06_02_002 (US EPA 200.8, CSN EN ISO 17294-2, US EPA 6020A, CSN 757358) Oznaczanie pierwiastkow

za pomocy spektrometrii masowej z plazmg sprzgzong indukcyjnie i stechiometryczne obliczenia stezen zwigzkéw z
wartosci zmierzonych, w tym obliczenie catkowitej mineralizacji i obliczenie sumy Ca + Mg. Prébke utrwalono przez dodanie
kwasu azotowego przed analiza. [Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer
akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-MICRO22-DW

PN-EN ISO 6222:2004 Jako$¢ wody. Liczna mikroorganizméw hodowlanych. Liczba kolonii poprzez zaszczepienie na
pozywce agarowej. [Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Food & Pharmaceutical Polska Sp. z o0.0. - numer
akredytacji: AB 1473]

W-NH4-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, CSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Oznaczanie jonéw
amonowych, azotynéw, sumy jondéw azotynowych i azotanowych metoda dyskretnej spektrofotometrii i okre $lanie
azotynowego, azotanowego, amonowego, nieorganicznego i organicznego azotu oraz wolnego amoniaku w  wyniku
obliczen z warto$ci zmierzonych oraz obliczanie catkowitej mineralizacji. [Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech
Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-NO2-SPC CZ_SOP_D06_02_019 (CSN EN 1SO 11732, CSN EN ISO 13395, SM 4500-NO2-, SM 4500-NO3-) Oznaczanie azotu
azotynowego, sumy azotu azotynowego i azotanowego metodg dyskretnej spektrofotometrii i oznaczenie azotyn 6w i
azotanéw na podstawie zmierzonych wartosci.. [Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga -
numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-ODTA-SEN CZ_SOP_D06_04 065 (TNV 757340:2005, CSN EN 1622, STN EN 1622) Analiza sensoryczna wody - Oznaczanie
zapachu i smaku. [Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium:
1163]

W-PH-PCT CZ_SOP_D06 _02_105(CSN ISO 10523, US EPA 150.1, SM 4500-H+ B) Oznaczanie pH metodg potencjometryczng
[Zewnetrzny dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

W-TEMPER_PL PN-77 C-04584. Pomiar temperatury pobranej prébki - wody. [W] - norma referencyjna zgodnie z Dz. U. 2021 poz. 1576.

W-TUR-COLB CZ_SOP_D06_02 074 (CSN EN ISO 7027-1) Oznaczanie metnosci za pomocg turbidymetru optycznego. [Zewnetrzny

dostawca ustug badan - ALS Czech Republic - Praga - numer akredytacyjny Laboratorium: 1163]

Metoda Przygotowania

Opis metody

W-SP-DW

PN-ISO 5667-5:2017-10. Jako$¢ wody. Pobieranie. Cze$¢ 5: Wytyczne dotyczace pobierania probek wody ze stacji
uzdatniania wody i dystrybucji wody pitne;j.

W-SP-PWM

PN-EN ISO 19458:2007 Jako$¢ wody. Pobieranie probek do badan mikrobiologicznych.

Zasady obliczen i sumowania parametrow dostepne sg na zyczenie w Dziale Obstugi Klienta

Odpowiedzialny za autoryzacje wynikoéw lub/i przenoszenie danych (w przypadku analiz terenowych oraz
dostarczanych przez zewnetrznych dostawcéow):

Autoryzowane / przenoszone przez: Metody:

Martyna Pasternak

W-COL-SPC, W-CON-PCT, W-ECOL-DW, W-METMSFX5, W-MICRO22-DW,
W-NH4-SPC, W-NO2-SPC, W-PH-PCT, W-TUR-COLB

Halina Wowry

Holine /(LW;/‘
W-SP-DW, W-SP-PWM, W-TEMPER_PL

www.alsglobal.pl



