Wojewddzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie o
Dzial Laboratoryjny
ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakéw
tel. (12) 25 49 404 https://www.gov.pl/web/wsse-krakow  e-mail: dzlab@wsse.krakow.pl
REGON: 000297394 NIP: 677-10-27-767 Nr ksiegi rejestrowej : 000000024351

PCA]

Prisir CadTRuM
ANRLErTALS:

F16 PO-13

Oddzial Laboratoryjny w Tarnowie
33-100 Tarndw, ul. Moscickiego 10
tel. (12) 25 49 571, (12) 25 49 573

Znak sprawy: LZT.9052.1,521.2023 Tarnéw, 25 maja 2023

e
Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/522/N/2023 | i

Y ; =7
Klient: PSSE w Nowym Sgczu, 33-300 Nowy Sacez, ul, CzarniecRiego 19 7~
s
/.
W19 . i = # 7 n
Rodzaj prébkil): woda do spozycia przez ludzi P e Vs

Kod préobki: W/522/N
Nr protokolu pobrania probki: NIK-29-60/23

Miejsce pobrania prébkil): WP Rozndw wies - zbiornik Zbyszyce 732
(identytikator migjsca pobrania probki: 1262PPPPW1002)

Cel badania: planowane

Prébka pobrana przez przedstawicicla PSSE w dniu!); 2023-05-22
o godzinie!): 09:30

Metoda pobierania probkil’: PN-EN ISO 10458:2007, PN-ISO
5667-5:2017-10

Data przyjecia probki: 2023-05-22

- Stan probki: bez zastrzezen

Data wykonania badan: 22-25 maja 2023

D Informacje dostarczone przez Klienta, mogace micé wplyw na waznosé wynikow
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Sprawozdanic z badan nr: LZT/W/522/N/2023

Wyniki badan mikrobiologicznych
(A)-wyniki badafi objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

Wariste Jednostka’
g o) i -
Jarametr Wynik badania™ 2| objetoic Metodyka badawcza
parametryczna R &
probki
) B 0 PNCIN TS0 9308-] 2014412
Liczba bakterii grupy fpusinin X 0 kT 100 ml | PREN IS0 9308-1 2014.12
coli wykrywalnose ) J Al 201704
1 akd Metoda filtracn membranow ¢
‘ I o 0 PNCEN TS0 93081 2614-13
Liczba Escherichia i A 0 jtk? 100 m) | PVEN 1093081 201412
coli wykrywalnoss AL 2017-04
11k Metods filiracp membrancwe)
_ = 0 :
Liczba enterokokow lain 5 0 K/ 100 m] | PN-EN IS0 7899-2 2004
kalowych wakrywalnoser Meteda filraey membranowe)
1 itk)
Bez nieprawidlowyeh
Ogdlna liczba nie zmian
o SR ety Lalec ) :
mikroorganizmow, wykryto | 17 S s kA 1 ml PN-EN 180 6222 2004
W lemperaturze [pezion wirawadzasey 4o siecr Metoda phytkowa (posiew wplebay )
7 O wyknvwalnosc wodatiagowey
(22i2) C Po ((’Si4 )h 1§k} £ 260 tk w kranie
konsumenia

jtk - jednostka tworzaca kolonig, NPL - najbardzie] prawdopodobna liczba bakterii
i";u’t- Mitvie
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Wyniki/rezultaty badan fizykochemicznych
(A)-wyniki/rezultaty badaii objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

" Wartosé
Parametr Wynik! rezultat hadania ¥ 2 Jednostku | Metodyka badawerza
parametryezna
Akceprowalay przes konsumeniow PRN-EN 150 70071 2016-
Me FI <0,10 [ " 1bez meprawidiowyeh zmian NTU i I 1507027-1: 2016
Wlgtnosc (0,16:0,013 i Zalecany zakres wartosar : N
! v do I NTU ' Metoda nefelometryeans
Akeceptowalaa przez honsumentow FN-EN IS0 7887 2012
1 bez meprawidlowyeh zmian pht &+ Apl 2015.06
Barwa 2404 Pozadara wariow tego paramenn; mg Pyl Metoda
w hranie knr.su""'cnla- spektiofolometryvezna
do 15 mg PL1 Pl probka 7.6

FO-LZT-08

. Akceptowalny precs konsmimeniow i
Zapach akeeptowaluny 4 it il iy . wyd 37 12 052020
Metoda preanoleptyvezna
Akceptowalny przer koas e FR.LZT-08
3 . 2 % a Akuecpiowaing J oasumentow & b By
Smak akeeptowalny s wad 37 1205 2020

Metoda crzanclepiveznn
PN-EN 27888 1999
Metoda
| konduktomerrvezna

. i .
Przewodnose ‘ lemperatuea pomizru
elekryezna wiadeiwa 529 19 A 2500 pSem’ 17.8°C
w 25°C Ponuar wykonano

71 pomocd aparaty
# amoman cznn
kompen:aciy lemperatury
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/AV/522/N/2023

=P Wartoscei parametryezne wedlug rozporzadzenia Ministra Zdrowia 7 dnia 7 grudnia 2017 r.w sprawie jukosci wody
preesnaczonej do spozyeia prees ludsi (D7 U 2017 poz. 2294)

3) Dla ilosciowyeh metad mikrobiologicznych:

W prrypadku wykryeia mikroorganizmaw wynik podaje sig wraz 2 niepewnoscia rozszerzond.

Dla liezby kolonii od 1 do 9 wynik podaje sig jako oszacowana liczbe w badancj obigtosci,

Niepewnosé rozszerzong pomiary laboratorium szacuje zgodnie 2 PN-EN [SO 19030:2020-04 i opicra sig pa niepewnosci
standardowej pomnozonej przes wspilezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajue puziom ulnosci ok, 93%.

Zlozong niepewnosé standardowy uznano za rowny odehyleniu standardowemu precyzji posrednicj.

4) Wynik badania - wyrazony jest za pomocy pojedynczej wartosei wiclkosel zmierzonej £ niepewnode rozszerzona
Revultat badania - wynik spoza zakresu pomiarewego metody preedstawiony w formie < lub > v jednostka miany™,

w powigzaniu z infermaciy {y 2 U) jednostka miary™, gdzie y-doina lub gérna granica zakresu pomiarowege metody,
U-rozszerzona niepewnosé pomiaru dla dolngj lub gdmej granicy zakresu pomiarowcego metody.

DIa metod fizykochemicznyeh niepewnosé rozszerzony pomiaru laboratorium szacuje na poziomie ufnosei ok, 95%

i prey wapolezynniku rovszerzenia k=2,

Laboratorium nic ponosi odpowicdzialnogei za etap pobicrania probek.

Wyniki badan vdnosza sig wylaeznie do otrzymanych i badanych prohek.,

Oszacowana nicpewnosé pomiaru nie obeimuje etapu pobicrania probek,

Sprawozdanie 7 badan bez pisemnej vpody Laboratorium nie moze by¢ powiclane inaczej juk tylko w catosei.
Klient ma prawo do ztozenia skargi do Dyrektora WSSE w Krakowice, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakow.

Uwagi: brak

Sporzgdzila Halina Dubiel mgr

Zatwierdzila

Otrzymuja:
1 Klient

2 aa.

Koniec sprawozdania z badan
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