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Data wptywy: 2024-01-23

Oddzijat Laboratoryjny w Tarnowie
33-100 Tarndw, ul. Moscickiego 10
tel. (12) 25 49 571, (12) 25 49 573

Znak sprawy: LZT.9052.1.41.2024 Tarnéw, 18 stycznia 2024

Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/41/N/2024

Klient: PSSE w Nowym Saczu, 33-300 Nowy Sacz, ul. Czarnieckiego 19
Rodzaj prébkil): woda do spozycia przez ludzi

Kod probki: W/41/N

Nr protokolu pobrania prébki: NHK-29-9/24

Miejsce pobrania prébkil): WP Roznéw wies - Gminy Osrodek Kultury
Grédek nad Dunajcem (identyfikator miejsca pobrania prébki:
1262PPPPW1111)

Cel badania: planowane

Prébka pobrana przez przedstawiciela PSSE w dniul): 2024-01-15
o godziniel): 09:45

Metoda pobierania prébkil): PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO
5667-5:2017-10

Data przyjecia prébki: 2024-01-15
Stan prébki: bez zastrzezen

Data wykonania badan: 15-18 stycznia 2024

1 Informacje dostarczone przez Klienta, mogace mie¢ wplyw na wazno$¢ wynikéw
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/41/N/2024

Wyniki badan mikrobiologicznych

(A)-wyniki badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

Wartodé Jednostka/
; . 3 5 i ey
Parametr Wynik badania ) 2) | objetosé Metodyka badawcza
parametryczna =
prébki
] . 0 PN-EN IS0 9308-1:2014-12
Llc;ba bakterii grupy [poziom A 0 itk/ 100 ml PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
coli wykrywalnagci A1:2017-04
1jtk] Metoda filtracji membranowej
Liczba Escherichi 0 PN-EN ISO 9308-1:2014-12
1czba Bschericnia " . PN-EN ISO 9308-1:2014-12/
; [poziom A
coli wykrywalnosci 0 Jtk/ 100 ml | 4y 5017.04
1 jtk] Metoda filtracji membranowej
3 ; 0
Liczba enterokokow X : PN-EN ISO 7899-2:2004
kalowych wy&f;.ii;nmuéci A 0 -]tk/ 100 ml Metoda filtracji membranowej
1jtk] ;
Bez nieprawidlowych
Ogdlna liczba nie zmian.
< . . Zalecane:
mikroorganizmow/ WYKIYto | 4 | <100tk wwodzie jtk/ 1 ml PN-EN IS0 6222:2004
w tempcraturzc [poziom wprowadzanej do sieci Metoda ptytkowa (posiew witebny)
o wykrywalnosci wodociagowe,
(2212) C po (68i4)h 1 jtk] <200 jtk w kranie
. konsumenta

jtk — jednostka tworzaca kolonig, NPL — najbardziej prawdopodobna liczba bakterii

Autoryzowata

Wyniki/rezultaty badan fizykochemicznych
(A)-wyniki/rezultaty badan objete Zakresem Akredytacji Nr AB 601

; . Wartos¢
Parametr Wynik/ rezultat badania ¥ 2) | Jednostka Metodyka badawcza
parametryczna
Akceptowalny przez
konsumentow i bez .
" : PN-EN [SO 7027-1: 2016-09
Metnosé 0,13 £ 0,02 A nieprawidlowych zmian. NTU -
& ? 2 Zalecany 2akres wartosci Metoda nefelometryczna
do 1 NTU
Akeeptowalna przez
) . kl‘ﬂﬁﬂ,;""léwh' bez PN-EN ISO 7887:2012 pkt 6 + Ap1:2015-06
Barwa (2204 n;,?;:d::u:;fog:ﬂ::' mg Pt/l | Metoda spektrofotometryczna
A parametru w Kranie pH probki: 7,3
konsumenta- do 15 mg Pt/
PN-EN 1622:2006
Nie stwierdzono " ) Metoda organoleptyczna, uproszezona, parzysta,
7 h . it ﬁ;‘;ﬂﬁ:ﬂ:‘y f';:: wyboru niewymuszonego, trzech oceniajacych
apac, MIEPIAWICIOWEZD rioore T i ) Waoda odniesienia — woda dejonizowana
prawi owych zmian 5 =0
zapachu Temperatura badan: 23,5°C
Data analizy: 16.01.2024: godzina analizy: 12.30
PN-EN 1622:2006
Nie stwierdzono ] ) Metoda organoleptyczna, uproszezona, parzysta,
Smak . - ‘?{t;ip l::;':“: Pfe: _ wyboru niewymuszonego, trzech oceniajacych
ma IIEPrawIiowoEn niepra\«':jidI(\\;y;}ll b Waoda odniesienia — woda stolowa
smaku Temperatura badan: 23,3°C
Data analizy: 16.01.2024; godzina analizy: 12:30
Przewodnosé PN-EN 27888:1999
. Metoda konduktometryczna
dfk,t?cma 54120 A 2500 pSem™ | Temperatura pomiaru 18.6°C
wiasciwa Pomiar wykonano za pomoca aparatu
w 25°C z automalyczng kompensacja temperatury.
mgr inz-Barhara Dzialo

Starszy ASystent

Autoryzowata
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Sprawozdanie z badan nr: LZT/W/41/N/2024

2) Wartosci parametryczne wedtug rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnija 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczongj do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294)

3) Dla ilosciowych metod mikrobiologicznych:

W przypadku wykrycia mikroorganizméw wynik podaje si¢ wraz z niepewnoscia TOZszerzona.

Dla liczby kolonii od 1 do 9 wynik podaje si¢ jako oszacowang liczbe w badanej objetosci.

Niepewno$¢ rozszerzong pomiaru laboratorium szacuje zgodnie z PN-ISO 29201:2022-02 i opiera si¢ na niepewnosci
standardowej pomnozonej przez wspdlezynnik rozszerzenia k=2, zapewniajac poziom ufnosci ok. 95%.

Ztozong niepewnogé standardowa uznano za réwng odchyleniu standardowemu précyzji posredniej,

4) Wynik badania - wyrazony jest za pomocq pojedynczej wartosci wielkosci zmierzongj + niepewnosé rozszerzona
Rezultat badania - wynik spoza zakresu pomiarowego metody przedstawiony w formie »< lub >y jednostka miary”,
W powigzaniu z informacja (v + U) jednostka miary”, gdzie y-dolna lub gérna granica zakresu pomiarowego metody,
U-rozszerzona niepewnosé pomiaru dla dolnej lub gérnej granicy zakresu pomiarowego metody.

Dla metod fizykochemicznych niepewnos¢ rozszerzong pomiaru laboratorium szacuje na poziomie ufhodci ok. 95%

i przy wspélezynniku rozszerzenia k=2,

Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za etap pobierania prébek.

Wyniki badan odnosza sig wylacznie do otrzymanych i badanych prébek,

Oszacowana niepewno$é pomiaru nie obejmuje etapu pobierania probek.

Sprawozdanie z badan bez pisemnej zgody Laboratorium nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosei.
Klient ma prawo do ztozenia skargi do Dyrektora WSSE w Krakowie, ul. Pradnicka 76, 31-202 Krakdw.

Uwagi: brak

Sporzadzila Renata Zak

Zatwierdzila

Otrzymuja;
1 Klient
2 aa.

Koniec sprawozdania z badar
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